DECHARGEUR DE BATTERIES BDX

RAPPORT D'ESSAI DE DECHARGE

DATE DE DECHARGE : Rapport de décharge finale aprés régénération

OPERATEUR :

FIRME : Agence Régénération Services

BATTERIE TYPE : 4 PZS 500

TENSION NOM. : 48 Volts

CONTENANCE : 500 [Ah]'/ CAPACITY OBTAINED 86 %

NOTE : N° de série : JD70654
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RESULTATS FINALS

Temps total de décharge 05:23:00 [min]
Courant initial batterie 49,5 [V]
Courant final batterie 40,9 [V]
Courant minimum de décharge 80 [A]
Courant moyen de décharge 80 [A]
Courant maximum de décharge 80 [A]
Ampere-heure total décharge 430 [Ah]
Energie totale décharge 19901,6 [Wh]
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