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- Autheizprotokoll fiir Zementestrich
Hinsichtlich des Aufheizens wurde die Festlegung der DIN 4725 Teil 4 iibernommen:

Beginn des Aufheizens: _ > 21 Tage nach Herstellung
Vorlauftemperatur Fuibodenheizung 3 Tage 25 Grad C.

4 Tage max. Vorlauftemperatur

Danach Priifung der Belegreife.
Falls erforderlich weiterheizen, aber bei bestimmungsgeméBem Betrieb der Heizanlage.

Belegreife

Die Belegreife ist vom Fliesenleger/Oberbelagsleger vor der Verlegung des Belages mit dem
CM-Gerit festzustellen. Die Belegreife ist sowohl bei beheizten, als auch unbeheizten
FuBbodenkonstruktionen bei einem Feuchtigkeitsgehalt < 2 % erreicht.

Randstreifen

Der tiberstehende Teil der Randstreifen ist sowohl bei beheizten, als auch bei unbeheizten

Fuflbodenkonstruktionen erst nach Verfugen des Belages abzuschneiden.

Mit freundlichen GriiRen
- Fa. Giinter Kiihnlein GmbH-



